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1. UVOD 

U skladu sa vaģeĺom legislativom, Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini 

(NOSBiH) je pripremio Indikativni plan razvoja proizvodnje. Ovaj Plan obuhvata period 2024.-

2033. godine i vremenski obuhvat je prilagoĽen potrebama za izradu Dugoroļnog plana razvoja 

prenosne mreģe u skladu sa vaģeĺim Mreģnim kodeksom [1].  

Osnove za izradu Indikativnog plana razvoja proizvodnje su: 

¶ Ļlanom 7.11. Zakona o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prenosni sistem u 
BiH (Sluģbeni glasnik BiH br. 35/04) definisana je obaveza ĂUtvrĽivanje indikativnog 

proizvodnog razvojnog plana s podacima dostavljenim od proizvoĽaļa, distributivnih 

kompanija i krajnjih korisnika koji su direktno povezani na prenosni sistem.ñ  

¶ Taļkom 3.18. ôôUSLOVA ZA KORIĠTENJE LICENCE ZA OBAVLJANJE 

DJELATNOSTI NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMAôô definiġe se: Vlasnik 

licence je duģan da svake godine utvrdi Indikativni plan razvoja proizvodnje za naredni 

desetogodiġnji period sa podacima koje ĺe prikupiti od proizvoĽaļa, operator© 

distributivnog sistema i krajnjih kupaca koji su direktno prikljuļeni na prenosni sistem. 

Vlasnik licence u pripremi Indikativnog plana koristi i podatke nadleģnih ministarstava, 

regulatornih komisija, komisija za koncesije, operatora obnovljivih izvora elektriļne 

energije i drugih institucija. Vlasnik licence provodi javnu raspravu o Prijedlogu 

Indikativnog plana razvoja proizvodnje. Indikativni plan razvoja proizvodnje se 

dostavlja DERK-u na odobrenje do kraja aprila za narednu godinu. Vlasnik licence 

objavljuje odobreni Indikativni plan. 

U skladu sa odjeljkom 4.1. Mreģnog kodeksa, cilj desetogodiġnjeg Indikativnog plana razvoja 

proizvodnje je da pruģi informaciju o najavljenim projektima izgradnje novih proizvodnih 

kapaciteta koji ĺe biti prikljuļeni na prenosnu mreģu. Indikativni plan razvoja proizvodnje treba 

da prioritetno ukaģe na zadovoljenje potreba BiH u elektriļnoj energiji i snazi na bazi koriġtenja 

vlastitih resursa, uvaģavajuĺi sljedeĺe elemente planiranja: 

¶ OdreĽivanje potreba u proizvodnim kapacitetima za pokrivanje vrġnog tereta EES BiH 

na prenosnoj mreģi; 

¶ OdreĽivanje potreba u proizvodnim kapacitetima za zadovoljenje potraģnje za 

elektriļnom energijom distributera i direktno prikljuļenih kupaca na prenosnoj mreģi; 

¶ Bilansni suficiti i deficiti sa komentarom o moguĺim vrijednostima prekograniļnih 

prenosnih kapaciteta. 

U pripremnoj fazi realizacije Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period                        

2024.-2033. godina, NOSBiH je krajem oktobra 2022. godine preduzeo sljedeĺe aktivnosti: 

¶ Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Drģavnoj regulatornoj komisiji 

za elektriļnu energiju (DERK-u), Ministarstvu energije, rudarstva i industrije FBiH, 

Ministarstvu energetike i rudarstva RS, Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji 

Bosne i Hercegovine (FERK-u) i Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske 

(RERS-u) kao i vladi Brļko Distrikta upuĺeni su dopisi sa obavjeġtenjem o poļetku 

procesa pripreme plana; 
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¶ Svim Korisnicima koji su navedeni u prethodnom planu upuĺeni su pozivi da dostave 

svoje inovirane planove ili potvrde postojeĺe prijave; 

¶ Na internet stranici NOSBiH-a, objavljen je Javni poziv svim korisnicima prenosne 

mreģe da dostave svoje planove proizvodnje i potroġnje elektriļne energije; 

¶ Svim kupcima elektriļne energije na prenosnoj mreģi upuĺen je poziv da dostave svoje 

planove potroġnje; 

U registar ovog Indikativnog plana ukljuļene su sve prijave pristigle do 31.12.2022. godine. 

Osim toga, u ovom Indikativnom planu razvoja proizvodnje naveden je kratak osvrt na 

aktivnosti ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) sa 

aspekta desetogodiġnjeg razvoja elektroenergetskog sistema (EES-a) na podruļju zemalja 

ļlanica, koji se zasniva na kratkoroļnim i dugoroļnim regionalnim planovima razvoja 

proizvodnje i potroġnje svake ļlanice regije, ukljuļujuĺi i aspekte regionalnog trģiġta elektriļne 

energije. Rezultat ovih aktivnosti su projekti prenosne mreģe od evropskog znaļaja.  

Na kraju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2024.-2033. godina dati su Zakljuļci 

sa preporukama za ġto efikasniju realizaciju plana. 
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2. 4%(.)I+) 0!2!-%42) 02/):6/$.)( +!0!#)4%4! 

Tehniļki parametri proizvodnih jedinica prikljuļenih na prenosnoj mreģi su prikazani u 

Tabelama 2.1,  2.2. i  2.3. 

Tabela 2.1. - Hidroelektrane 

Sliv 
Naziv objekta 

HE 

Instalisana 

snaga 

agregata 

Pmax na 

mreģi 

prenosa 

Tehniļki 

minimum 
Protok Kote Akumulacija  

Prosjeļna 

godiġnja 

proizvodnja**  

(MW) (MW) (MW) (m3/s) (m) (GWh/hm3) (GWh) 

Trebiġnjica 

Trebinje I 2x54+1x63 171 2x26+1x28 3x70 352-402 1010,7/1074,6 370-420 

Dubrovnik* 1x108+1x126 126 2x55 2x48,5 288-295 8,02/9,30 1.168 

Ļapljina 2x220 440 2x140 2x112,5 224-231,5 3,43/6,47 620 

Neretva 

Rama 1x80+1x90 170 2x55 2x32 536-595 530,8/466 731 

Jablanica 6x30 180 6x12 6x35 235-270 127,7/288 790 

Grabovica 2x57 114 2x25 2x190 154,5-159,5 2,9/5 300 

Salakovac 3x70 210 3x35 3x180 118,5-123 5,3/16 460 

Mostar 3x24 72 3x12 3x120 72-78 0,4/6,4 310 

Vrbas 

Jajce I 2x30 60 2x17 2x35 425,8-427,1 0,51/4,2 220 

Jajce II 3x10 30 3x5,5 3x27 321,5-329 0,22/2,1 175 

Boļac 2x55 110 2x32 2x120 254-282 5,09/42,9 307 

Drina Viġegrad 3x105 315 3x70 3x270 330,5-336 10,0/101,0 1.108 

Liġtica Mostarsko Blato 2x30 60 2x10 2x20 221,5-224,5 0,52/1,25 167 ǐ 

Tihaljina Peĺ-Mlini  2x15,3 30,6 2x4,8 2x15 249-252 0,2/0,74 72-80 

Praļa Ustipraļa 2x3,74 6,90 2x1,2 2x7 395,9-396 0,04 35,35 

 Dub 2x4,7 9,4 2x1,9 2x7,5 472,9-474 0,24 44,16 

Ukupno Pmax 2.104,9      

*Proizvodnja generatora 2 iz HE Dubrovnik pripada ERS; **prosjeļna projektovana godiġnja proizvodnja 

Tabela 2.2.- Termoelektrane 

Objekat 

TE 
Blok 

Instalisana 

snaga 

agregata 

Snaga na 

mreģi 

prenosa* 

Tehniļki 

minimum 

Prividna 

snaga 
Vrsta 

uglja 

Specifiļna 

potroġnja 

Prosjeļna 

godiġnja 

proizvodnja**  

(MW) (MW) (MW) (MVA)  (kJ/kWh) (GWh) 

Tuzla  G3 100 90 60  118 LM 14.396 300 

Tuzla  G4 200 180 125  235 LM 12.159 1.020 

Tuzla  G5 200 180 125  235 LM 12.169 1.030 

Tuzla  G6 223 200 115  270,6 M 10.703 1.150 

TUZLA  723 650 
 

858,6 
  

3.500 

Kakanj  G5 110 100 60 125 M 11.600 500 

Kakanj G6 110 100 55 137,5 M 11.350 500 

Kakanj G7 230 208 140 300 M 11.850 1.200 

KAKANJ 450 408 
 

562,5 
  

2.200 

GACKO G1 300 276 180 353 L 11.520 1.149,40 

UGLJEVIK G1 300 279 155 353 M 11.470 1.457,70 

STANARI G 300 275 150 353 L ǐ 2.000 

Ukupno 1.888   
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* Uzima se u obzir maksimalna vlastita (sopstvena) potroġnja elektrane; **prosjeļna projektovana godiġnja proizvodnja 

 

Tabela 2.3.- Vjetroelektrane 

Naziv objekta 
Instalisana 

snaga agregata 

Nazivna 

snaga 

Pmax na mreģi 

prenosa 
Prikljuļak na mreģu 

Prosjeļna 

godiġnja 

proizvodnja* 

VE (MW) (MW) (MW) TS (GWh) 

VE Mesihovina 22x2,3 50,6 50,6 TS Gornji Briġnik 165,17 

VE Jelovaļa 18x2 36 36 TS Jelovaļa 110 

VE Podveleģje 15x3,2 48 48 TS Podveleģje 120 

Ukupno 134,6     
 

*prosjeļna projektovana godiġnja proizvodnja 
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3. OSTVARENJ! .! -2%¼) 02%./3! 5 ςπς2. 

3.1 Ostvarenje bilansa elektriļne energije na mreģi prenosa 

Ukupno raspoloģiva elektriļna energija na prenosnoj mreģi u 2022. godini [2], je iznosila           

18.337 GWh. Na prenosnoj mreģi ukupno je proizvedeno 14.330 GWh, dok je u prenosnu 

mreģu injektovano 178 GWh iz distributivne mreģe. Iz susjednih sistema je primljeno 3.828 

GWh elektriļne energije. 

Od ukupno raspoloģive elektriļne energije na prenosnoj mreģi, distributivne kompanije su 

preuzele 9.997 GWh, direktno prikljuļeni kupci na prenosnu mreģu su preuzeli 975 GWh, 

susjednim sistemima je isporuļeno 6.856 GWh, dok su prenosni gubici iznosili 333 GWh, 

odnosno 1,82% od ukupno raspoloģive energije na prenosnoj mreģi. U 2022. godini pumpna 

hidroelektrana (PHE) Ļapljina je radila u pumpnom reģimu i preuzela 35 GWh. Vlastita 

potroġnja elektrana je iznosila 139 GWh. 

Preuzimanje elektriļne energije sa prenosne mreģe u 2022. godini je pribliģno isto preuzimanju 

u 2021. godini [3].   

Od ukupno proizvedenih 14.330 GWh elektriļne energije na prenosnoj mreģi u 2022. godini, u 

hidroelektranama (HE) je proizvedeno 4.398 GWh, odnosno 31% elektriļne energije, dok je u 

termoelektranama (TE) proizvedeno 9.540 GWh, odnosno 67% elektriļne energije. U 

vjetroelektranama (VE) proizvedeno je 392 GWh, odnosno 3% elektriļne energije.   

U 2022. godini proizvedena elektriļna energija u termoelektranama je bila manja za 1,9%. 

Hidroloġke prilike u 2022. godini su bile nepovoljnije u odnosu na 2021. godinu, tako da je 

proizvodnja u hidroelektranama bila manja za 27,3%. U vjetroelektranama je proizvedeno 2% 

viġe elektriļne energije u odnosu na 2021. godinu.  

Struktura proizvodnje elektriļne energije na prenosnoj mreģi BiH po mjesecima u 2022. godini 

je prikazana na Slici 3.1. Udio kompanija u proizvodnji elektriļne energije u 2022. godini je 

prikazan na Slici 3.2. 

Potroġnja elektriļne energije na prenosnoj mreģi u BiH za 2022. godinu je iznosila 11.147 GWh 

i pribliģna je potroġnji u 2021. godini.  

U tabelama 3.1, 3.2. i 3.3. prikazani su relevantni podaci o ostvarenju elektroenergetskog 

bilansa na prenosnoj mreģi Bosne i Hercegovine u 2022. godini po mjesecima.  

Potroġnja elektriļne energije na prenosnoj mreģi u BiH na nivou licenciranih kompanija, te 

struktura potroġnje po kategorijama potroġnje i administrativnim jedinicama u BiH, prikazani 

su na slikama 3.3. i 3.4. 

Vrġna satna snaga konzuma na prenosnoj mreģi u 2022. godini iznosila je 1.893 MW, dana 

25.01.2022. godine u 18. satu, ġto je manje u odnosu na 2021. godinu za 16 MW. Minimalna 

satna snaga konzuma od 678 MW zabiljeģena je 12.06.2022. godine u 6. satu, ġto je smanjenje 

za 7 MW u odnosu na 2021. godinu. 
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Slika 3.1.  - Struktura proizvodnje po mjesecima u 2022. godini 

 

 

 

 

 

 Slika 3.2.  ï Udio kompanija u proizvodnji elektriļne energije u 2022. godini 
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Tabela 3.1.- Bilans elektriļne energije na prenosnoj mreģi 

  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2022

Proizvodnja elektriļne energije na prenosnoj mreģi

(1) HE 587 428 396 453 348 297 301 222 191 293 320 562 4.398

(2) TE 918 814 869 845 782 720 769 822 651 686 862 802 9.540

(3) VE 48 36 50 38 17 22 33 30 35 21 35 28 392

(4) Proizvodnja UKUPNO (1+2+3) 1.553 1.278 1.314 1.336 1.148 1.038 1.103 1.074 877 1.000 1.217 1.391 14.330

(5) Enegija primljena iz distributivne mreģe19 12 12 38 24 10 6 6 7 7 12 24 178

Prijem elektriļne energije od susjednih EES

(6) od EES Hrvatske 159 141 133 103 132 95 94 87 175 236 133 184 1.672

(7) od EES Srbije 26 37 112 77 51 139 176 160 162 133 89 88 1.249

(8) od EES Crne Gore 40 26 74 43 28 89 121 148 73 30 92 144 907

(9) Prijem UKUPNO (6..8) 225 204 318 222 210 323 392 395 411 398 314 416 3.828

(10) RASPOLOĢIVA ENERGIJA (4+5+9) 1.796,4 1.493,6 1.644,5 1.596,8 1.383,0 1.371,0 1.501,4 1.475,3 1.294,6 1.404,6 1.543,7 1.831,5 18.336,5

Preuzimanje elektriļne energije sa prenosne mreģe

(11) Ditsributivne kompanije 987 849 924 800 727 734 792 784 753 807 868 972 9.997

(12) Direktno prikljuļeni potroġaļi 89 82 86 84 84 68 81 81 78 82 78 83 975

(13) Vlastita potroġnja elektrana9 11 13 11 9 11 13 11 14 12 12 11 139

(14) Preuzimanje UKUPNO  (11+12+13) 1.085 943 1.023 894 820 813 886 877 844 902 958 1.067 11.112

Isporuka elektriļne energije za susjedne EES

(15) za EES Hrvatske 282 200 356 339 168 328 449 433 257 222 366 498 3.898

(16) za EES Srbije 113 88 48 76 94 32 13 22 29 40 38 50 643

(17) za EES Crne Gore 275 236 184 260 277 173 124 118 137 212 149 168 2.315

(18) Isporuka UKUPNO (15..18) 670 524 587 675 540 533 587 573 423 474 554 716 6.856

(19) Pumpni rad 9 1 3 0 0 0 0 0 2 4 4 11 35

(20) POTREBNA ENERGIJA (14+18+19) 1.763,7 1.467,6 1.613,8 1.569,6 1.359,8 1.345,8 1.473,7 1.449,6 1.269,9 1.379,9 1.515,7 1.794,3 18.003,5

Prenosni gubici

(21) Prenosni gubici (10-20) 33 26 31 27 23 25 28 26 25 25 28 37 333

(22) U odnosu na raspoloģivu energiju (21)/(10) 1,82% 1,74% 1,87% 1,70% 1,67% 1,84% 1,85% 1,74% 1,91% 1,75% 1,82% 2,03% 1,82%

GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh
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Tabela 3.2.- Proizvodnja elektriļne energije na prenosnoj mreģi 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2022

HE Jablanica 100 63 44 62 51 34 36 36 31 43 38 60 597

HE Grabovica 34 24 17 23 18 12 12 12 11 16 16 26 223

HE Salakovac 47 29 20 42 26 14 10 10 11 17 30 51 310

HE Viġegrad 88 74 79 126 100 57 33 29 32 28 72 137 854

HE Trebinje 1 42 30 36 12 10 29 44 25 8 34 10 19 300

HE Trebinje 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HE Dubrovnik (G2) 68 51 57 36 18 45 69 41 16 68 46 59 576

HE Boļac 27 20 17 27 22 16 9 7 9 10 17 28 209

HE Dub 9 8 7 9 6 3 2 2 2 1 2 7 58

HE Rama 78 73 75 12 41 54 44 40 37 33 20 26 533

HE Mostar 26 17 14 26 17 10 8 8 9 12 20 28 195

HE Jajce 1 31 20 18 28 25 15 9 7 8 10 18 29 219

HE Jajce 2 9 7 6 8 8 6 5 4 4 5 6 8 77

PHE Ļapljina 8 5 5 18 1 1 19 1 12 15 16 50 150

HE Peĺ-Mlini 9 3 2 8 3 0 0 0 0 0 3 11 38

HE Mostarsko Blato 11 3 1 16 3 0 0 0 0 0 5 22 61

HIDROELEKTRANE 587,5 427,8 396,2 453,3 348,4 296,5 300,9 222,2 190,6 293,0 320,2 561,6 4.398,1

TE Tuzla 244 248 204 205 189 175 215 229 181 191 194 199 2.474

TE Kakanj 186 165 198 188 110 152 196 138 183 153 195 118 1.981

TE Ugljevik 146 128 156 118 147 124 140 114 111 0 132 133 1.449

TE Gacko 138 119 146 139 138 77 24 145 143 142 146 151 1.508

TE Stanari 204 155 165 194 199 191 195 196 33 200 194 201 2.128

TERMOELEKTRANE 917,7 813,9 868,7 844,9 782,4 719,5 769,1 822,4 651,4 686,0 862,1 802,1 9.540,3

VE Mesihovina 20 16 19 16 7 9 12 11 13 8 13 11 155

VE Jelovaļa 14 11 14 11 5 6 9 9 10 6 11 8 115

VE Podveleģje 13 9 16 11 5 7 12 10 12 7 12 9 122

VJETROELEKTRANE 47,7 35,8 49,6 38,0 17,5 21,7 33,0 29,9 34,7 21,1 35,1 27,5 391,6

PROIZVODNJA 1.552,9 1.277,6 1.314,4 1.336,3 1.148,3 1.037,7 1.103,0 1.074,4 876,7 1.000,0 1.217,4 1.391,3 14.330,1

OBJEKAT

GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh
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Tabela 3.3.- Potroġnja elektriļne energije na prenosnoj mreģi 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2022

GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh

Preuzimanje sa prenosne mreģe1.093,4 944,1 1.026,4 894,2 820,3 812,7 886,4 876,7 846,8 906,1 962,0 1.078,2 11.147,2

Distribucija 438 375 409 362 330 328 354 351 346 369 391 437 4.491

Direktni potroġaļi 48 45 46 44 43 29 40 42 39 43 44 49 512

Elektrane - vlastita potroġnja7 8 10 9 7 8 9 7 11 8 10 9 104

EPBiH 493,8 429,1 464,7 414,8 380,5 364,6 403,1 399,8 396,1 419,8 444,7 495,2 5.106,2

Distribucija 413 356 388 330 299 301 321 316 304 333 362 404 4.129

Direktni potroġaļi 37 34 37 36 37 36 37 37 36 37 31 31 425

Elektrane - vlastita potroġnja1 1 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 14

ERS 450,9 390,4 425,9 367,1 336,8 338,8 360,4 354,5 341,0 371,5 394,5 436,1 4.567,9

Distribucija 135 118 127 108 98 104 117 117 102 106 115 131 1.378

Direktni potroġaļi 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 4 39

Elektrane - vlastita potroġnja1 1 2 1 1 2 3 3 2 2 1 1 20

Pumpni rad - PHE Ļapljina9 1 3 0 0 0 0 0 2 4 4 11 35

EPHZHB 148,7 123,9 135,0 112,4 103,0 109,3 122,9 122,4 109,7 114,8 122,8 146,9 1.471,5

Distribucija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Direktni potroġaļi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elektrane - vlastita potroġnja0 0,7 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

EFT 0,0 0,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

KATEGORIJA
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Slika 3.3.  ï Preuzimanje BOS sa prenosne mreģe BiH u 2022. godini 

 

 

Slika 3.4.  ï Struktura potroġnje po kategorijama i administrativnim jedinicama 

U tabeli 3.4. prikazani su podaci o mjeseļnim maksimalnim i minimalnim satnim i dnevnim 

potroġnjama elektriļne energije u 2022. godini. 
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Tabela 3.4.- Podaci o karakteristiļnoj dnevnoj potroġnji elektriļne energije u 2022. godini 

 

Na slici 3.5. data je minimalna i maksimalna satna potroġnja po mjesecima, dok je u tabeli 3.5. 

prikazana karakteristiļna potroġnja za dane u kojima je postignuta maksimalna odnosno 

minimalna satna snaga konzuma, kao i dani sa maksimalnom i minimalnom dnevnom 

potroġnjom. Dijagrami potroġnje za karakteristiļne dane u 2022. godini, su pokazani na slici 

3.6.  

 

Slika 3.5.- Minimalna i maksimalna satna potroġnja po mjesecima u 2022. godini 

U danu kada je postignuto vrġno optereĺenje konzuma, odnos satnog maksimalnog i 

minimalnog optereĺenja iznosi 1,70 (1.893/1.112). U danu u kome je postignuto minimalno 

optereĺenje ovaj odnos je 1,74 (1.177/678).  

 

Tabela 3.5.- Karakteristiļne potroġnje elektriļne energije u 2022. godini 

 

MWh/h DAN SAT MWh/h DAN SAT MWh DAN MWh DAN

Januar 1.893 25.01.2022. 18 849 02.01.2022. 5 38.667 25.01.2022. 28.822 01.01.2022.

Februar 1.783 01.02.2022. 18 862 21.02.2022. 4 36.345 02.02.2022. 30.062 20.02.2022.

Mart 1.755 07.03.2022. 10 798 28.03.2022. 4 35.713 09.03.2022. 26.608 27.03.2022.

April 1.588 20.04.2022. 10 808 17.04.2022. 6 32.528 21.04.2022. 26.279 24.04.2022.

Maj 1.400 05.05.2022. 21 708 16.05.2022. 4 27.747 05.05.2022. 23.757 29.05.2022.

Juni 1.551 29.06.2022. 15 678 12.06.2022. 6 30.425 30.06.2022. 22.842 12.06.2022.

Juli 1.571 25.07.2022. 15 715 10.07.2022. 6 30.546 25.07.2022. 23.290 10.07.2022.

August 1.538 05.08.2022. 15 738 22.08.2022. 4 30.242 05.08.2022. 24.747 21.08.2022.

Septembar 1.529 22.09.2022. 20 732 19.09.2022. 4 29.665 22.09.2022. 24.740 11.09.2022.

Oktobar 1.546 21.10.2022. 19 724 03.10.2022. 4 30.430 21.10.2022. 24.223 02.10.2022.

Novembar 1.766 29.11.2022. 17 807 07.11.2022. 4 35.318 30.11.2022. 28.747 06.11.2022.

Decembar 1.811 13.12.2022. 18 877 11.12.2022. 4 36.491 13.12.2022. 30.871 11.12.2022.

MAX SATNA POTROĠNJAMIN SATNA POTROĠNJA
MAX DNEVNA 

POTROĠNJA

MIN DNEVNA 

POTROĠNJA

MWh Dan Sat MWh Dan Sat MWh Dan MWh Dan

1.893 25.01.2022. 18:00 678 12.06.2022. 6:00 38.667 25.01.2022. 22.842 12.06.2022.

Max satna potroġnjaMin satna potroġnjaMax dnevna Min dnevna
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Slika 3.6.- Dijagrami potroġnje za karakteristiļne dane u 2022. godini 

 

3.1.1 Razmjena elektriļne energije sa susjednim sistemima 

Prema deklarisanim programima razmjene, u elektroenergetski sistem BiH je u 2022. godini, 

uvezeno 4.265 GWh, a iz elektroenergetskog sistema BiH izvezeno 7.344 GWh elektriļne 

energije. Od toga je u 2022. godini preko prenosne mreģe BiH tranzitirano 3.397 GWh 

elektriļne energije. Saldo od 3.079 GWh izvezene elektriļne energije predstavlja smanjenje  

izvoza za 36% u odnosu na 2021. godinu. Saldo deklarisane razmjene u 2022. godini je prikazan 

na slici 3.7. 

 

Slika 3.7. Saldo deklarisane razmjene u 2022. godini 

Ostvareni fiziļki tokovi elektriļne energije na interkonektivnim dalekovodima u 2022. godini, 

daju saldo razmijenjene elektriļne energije regulacionog podruļja BiH u iznosu od 3.028 GWh 

u smjeru izvoza. Iz susjednih elektroenergetskih sistema u sistem BiH injektovano je 3.829 

GWh, a u druge sisteme isporuļeno je 6.856 GWh elektriļne energije. Tokovi elektriļne 

energije na granici sa susjednim sistemima su bili takvi da je u 2022. godini na granici sa 

Srbijom u elektroenergetski sistem BiH isporuļeno 606 GWh elektriļne energije. Iz 

elektroenergetskog sistema BiH na granici sa Hrvatskom je isporuļeno 2.226 GWh elektriļne 

energije, a na granici sa Crnom Gorom isporuļeno 1.408 GWh. Tokovi elektriļne energije na 

granici sa susjednim sistemima su prikazani na slici 3.8. 
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Slika 3.8. Ostvarena razmjena u 2022. godini 

 

 

 

3.1.2 Naponske prilike u EES BiH 

Podaci o vrijednostima napona u znaļajnijim ļvoriġtima 400 kV, 220 kV i 110 kV 

elektroenergetskog sistema u BiH dobijaju se preko SCADA/EMS (Supervisory Control And 

Data Acquisition / Energy Management System) sistema u NOSBiH, preuzimanjem podataka 

iz daljinski upravljanih stanica. U periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine (8760 sati), 

analizirane su satne vrijednosti napona na sabirnicama u transformatorskim stanicama (TS) 

navedenim u tabeli 3.6.  

U tabeli je prikazan broj sati rada u 2022. godini, navedenih postrojenja pri naponima iznad 

dozvoljenih granica definisanih Mreģnim kodeksom za 400, 220 i 110 kV naponske nivoe. 

Pokazan je i procenat trajanja poviġenih napona u analiziranoj godini. TakoĽer u tabeli su 

prikazani maksimalni naponi (Um) definisani Mreģnim kodeksom i maksimalne vrijednosti 

izmjerenih napona (Umm)  u 2022. godini. 

U 2022. godini su naponske prilike bile veoma loġe i sliļne kao i u 2021. godini, sa veoma 

visokim naponima iznad dozvoljene graniļne vrijednosti propisane Mreģnim kodeksom, na 400 

kV i 220 kV naponskom nivou i dugim radom transformatorskih stanica pri naponima iznad 
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dozvoljene granice. Izmjereni naponi na 110 kV naponskom nivou su uglavnom bili unutar 

dozvoljenih granica.  

U TS 400/220/110 kV Trebinje zabiljeģen je maksimum i najviġi 400 kV napon od razmatranih 

transformatorskih stanica, iznosio je 455,79 kV, a ostvaren je u ļetvrtak 6.10.2022. godine u 

6:00 sati.  

Najviġi 220 kV napon je zabiljeģen u TS 400/220/110 kV Mostar 4, u srijedu 11.5.2022. godine, 

u 5:00, sati u vrijednosti od 261,06 kV. U TS Mostar 4 je zabiljeģeno najduģe trajanje poviġenih 

napona na 400 kV i 220 kV naponskom nivou.  

Na 110 kV naponskom nivou nemamo znaļajno trajanje poviġenih napona, a najduģi rad sa 

nedozvoljenim naponima u 2022. godini, je zabiljeģeno u TS Prijedor 2, sa 223 sata rada (3%).  

Osnovni uzrok ovako loġih naponskih prilika su slabo optereĺeni 400 kV vodovi koji generiġu 

visoke iznose reaktivne snage.  

Vaģno je napomenuti da bi naponske prilike na 400 kV i 220 kV naponskom nivou u 2022. 

godini, bile joġ nepovoljnije da nisu bile u funkciji tri priguġnice u Hrvatskoj na 220 kV 

naponskom nivou sa ukupnom izlaznom reaktivnom snagom od 550 MVAr.   

Puġtanjem u pogon regulacijskih priguġnica u TS 220/110 kV Mraclin od 100 MVAr (u pogonu 

od novembra 2019. godine) i TS 400/220/110 kV Meline 200 MVAr (u pogonu od oktobra 

2020. godine), doġlo je do poboljġanja naponskih prilika u 2021. i 2022. godini u EES BiH i to 

posebno u TS Prijedor koja je radila 2576 (29%) sati pri nedozvoljenim naponima u 2022. 

godini.  

Puġtanje u pogon postrojenja statiļkog VAR kompenzatora (SVC) izlazne reaktivne snage u 

rasponu od - 250 MVAr do +70 MVAr u TS 400/220/110 kV Konjsko na 220 kV naponskom 

nivou, u pogonu od novembra 2021. godine, pozitivno je uticalo i na 400 kV i 220 kV napone 

u TS Mostaru 4, ali su naponi i dalje alarmantno poviġeni dugog trajanja, gdje je u 2022. godini 

broj sati rada TS pri nedovoljenim naponima bio 8568 (98%) sati na 400 kV naponskom nivou, 

a na 220 kV nivou 7544 (86%) sata iznad maksimalno dozvoljene vrijednosti.  
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Tabela 3.6. Broj sati rada TS pri naponu veĺem od maksimalno dozvoljene vrijednosti 

TS 
Naponski 

nivo (kV) 

Um 

(kV) 

Broj sati kada 

je U>Um 

Broj sati u 

% kada je 

U>Um 

 Umm 

(kV) 

Banja Luka 

6 

400 420 4909 56% 437,68 

110 123 13 0% 123,38 

Tuzla 4 

400 420 8246 94% 442,19 

220 245 2218 25% 252,11 

110 123 0 0% 122,15 

Prijedor 2 
220 245 2576 29% 253,91 

110 123 223 3% 125,10 

Jajce 2 
220 245 4749 54% 255,38 

110 123 0 0% 122,45 

Mostar 4 

400 420 8568 98% 452,98 

220 245 7544 86% 261,06 

110 123 0 0% 120,13 

Sarajevo 10 
400 420 8527 97% 448,41 

110 123 1 0% 123,14 

Trebinje 

400 420 8294 95% 455,79 

220 245 6273 72% 259,22 

110 123 0 0% 122,68 
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4. PROIZVODNJA ) 0/42/£.*! %,%+42)I.% %.%2')*% 5 ")( 5 
PROTEKLOM PERIODU 

 

U tabeli 4.1. prikazani su podaci o proizvodnji i potroġnji elektriļne energije, bilansi snaga za 

maksimalno satno optereĺenje konzuma BiH u periodu 2012. - 2022. godina, prema godiġnjim 

izvjeġtajima koje je pripremio NOSBiH. 

TakoĽe, u tabeli su prikazani karakteristiļni godiġnji pokazatelji za period 2012. ï 2022. godina, 

koji se koriste za odreĽivanje godiġnje krive trajanja optereĺenja. Pokazatelji se odreĽuju na 

osnovu sljedeĺih formula.  

- Faktor godiġnjeg opetereĺenja konzuma: 

Ὕ
ὖ

ὖ
 

- Vrijeme iskoriġtenja maksimalnog godiġnjeg optereĺenja:  

Ὕ
ὡ

ὖ
 

- Srednje godiġnje optereĺenje: 

ὖ
ὡ

ψχφπ
 

 

Ukupna proizvodnja i potroġnja elektriļne energije u BiH u periodu 1990. ï 2022. godina, na 

godiġnjem nivou, prema izvjeġtajima NOSBiH-a, prikazana je na dijagramu na slici 4.1.
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Tabela 4.1. Karakteristiļni pokazatelji za period 2012. ï 2022. godina  

R.b. 
                                                           Godina                      
Pozicija 

Ostvareno 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Godiġnja potroġnja na prenosnoj mreģi (MWh) 11.852.941 11.731.960 11.345.564 11.719.300 12.015.388 12.273.863 12.193.404 11.309.385 10.465.129 11.087.885 11.112.126 

2 Godiġnji stopa rasta potroġnje (%) -0,23 -1,02 -3,29 3,29 2,53 2,16 -0,66 -7,25 -7,47 5,95 0,22 

3 Enegija primljena iz distributivne mreģe (MWh) 37.573 58.385 47.493 62.950 97.818 96.129 126.034 180.180 115.109 198.605 177.946 

4 Proizvodnja na prenosnoj mreģi (MWh) 12.233.666 15.711.551 14.472.360 14.165.277 16.054.336 14.626.610 17.209.400 15.322.190 14.829.975 16.157.507 14.330.063 

5 Ukupna proizvodnja + (3) (MWh) 12.271.239 15.769.936 14.519.853 14.228.227 16.152.154 14.722.739 17.335.434 15.502.370 14.945.084 16.356.112 14.508.009 

6 Gubici na prenosnoj mreģi (MWh) 308.138 343.102 304.185 359.371 333.304 341.520 398.766 356.950 317.156 369.203 333.037 

7 Gubici na prenosnoj mreģi u odnosu na (1) (%) 2,60 2,92 2,68 3,07 2,77 2,78 3,27 3,16 3,03 3,33 3,00 

8 Pumpni rad 65.970 0 3 13.898 46.214 266.114 137.435 96.283 112.548 143.861 35.032  

9 Ukupna potroġnja na prenosnoj mreģi (1+6+8) 12.227.048 12.075.065 11.649.752 12.092.569 12.394.906 12.881.497 12.729.605 11.762.618 10.894.833 11.600.949 11.480.195 

10 Gubici na prenosnoj mreģi u odnosu na (5) (%) 2,52 2,18 2,10 2,53 2,06 2,32 2,30 2,30 2,12 2,26 2,30 

11 BILANS NA PRENOSNOJ MREĢI (5-9) (MWh) 6.618 3.636.486 2.822.608 2.072.708 3.757.248 1.841.242 4.605.829 3.739.752 4.050.251 4.755.163 3.027.814 

12 Vrġna snaga konzuma na prenosnoj mreģi (MW) 2.143 2.074 2.207 2.105 2.098 2.189 1.994 1.945 1.804 1.909 1.893 

13 Angaģovana snaga izvora na mreģi prenosa (MW) 1.820 2.119 2.313 1.886 2.007 2.584 2.932 2.549 2.478 2.611 2.779 

14 Potrebna snaga primarne rezerve (FCR) (MW) 14 14 14 14 16 16 16 16 15 13 14 

15 
Prosjeļna potrebna snaga sekundarne rezerve (aFRR)  
za period vrġnog optereĺenja (MW) 

59 59 59 55 55 50,5 50 50 49 44,25 47,33 

16 
Prosjeļna potrebna snaga sekundarne rezerve (aFRR) 
za period nevrġnog optereĺenja (MW) 

59 59 59 55 55 32,6 32,6 32,6 31,4 26,92 28,92 

17 Pozitivna potrebna snaga tercijarne rezerve (mFRR) (MW) 250 250 250 250 184 196 196 196 196 196 196 

18 Negativna potrebna snaga tercijarne rezerve (mFRR) (MW) 0 0 0 0 0 66 66 68 68 68 68 

19 BILANS (13-12) (MW) -323 45 106 -219 -91 395 938 604 674 702 886 

20 Faktor godiġnjeg optereĺenja konzuma BiH  0,63 0,65 0,59 0,64 0,65 0,54 0,47 0,51 0,48 0,48 0,46 

21 Vrijeme iskoriġtenja maks. god. optereĺenja Tg (h) 5.531 5.657 5.141 5.567 5.727 4.750 4.159 4.437 4.223 4.247 3.999 

22 Srednje godiġnje optereĺenje Pg (MW) 1.349 1.339 1.295 1.338 1.372 1.401 1.392 1.291 1.195 1.266 1.269 
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Slika 4.1.- Ukupna godiġnja proizvodnja i potroġnja elektriļne energije u BiH u periodu 1990.ï2022. godina 
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5. "),!.3 %,%+42)I.% %.%2')*% .! 02%./3./* -2%¼) :! ςπς3.  

U tabelama 5.1. ï 5.3. prikazane su planske vrijednosti proizvodnje i potroġnje elektriļne 

energije za 2023. godinu.

Tabela 5.1.- Proizvodnja na mreģi prenosa 

(GWh) UKUPNO 

HE Rama  565,0 

HE Mostar  190,0 

PHE Ļapljina  234,0 

HE Peĺ-Mlini  69,0 

HE Jajce 1  218,0 

HE Mostarsko blato  128,0 

Ukupno HE 
1.404,0 

VE Mesihovina 
145,0 

Ukupno VE 
145,0 

Ukupno EP HZ HB  1.549,0 

HE Jablanica  664,6 

HE Grabovica  250,8 

HE Salakovac  344,9 

Ukupno HE  1.260,3 

VE Podveleģje 130,0 

Ukupno VE 130,0 

TE Tuzla  2.896,0 

TE Kakanj  1.960,8 

Ukupno TE  4.856,8 

Ukupno EP BiH  6.247,1 

HE Trebinje 1  393,8 

HE Dubrovnik  644,9 

HE Viġegrad  910,0 

HE Boļac  273,0 

Ukupno HE  2.221,7 

TE Gacko  1.285,0 

TE Ugljevik  1.484,0 

Ukupno TE  2.769,0 

Ukupno ERS  4.990,7 

TE Stanari 1.989,0 

VE Jelovaļa 110,0 

HE Dub i Ustipraļa 35,4 

Ukupno HE u BiH  4.921,4 

Ukupno TE u BiH  9.614,8 

Ukupno VE u BiH  385,0 

Ukupno  14.921,2 

Tabela 5.2. Bruto distributivna potroġnja 

(GWh) UKUPNO 

EP HZ HB  1.442,90 

EP BiH  4.948,09 

ERS  3.962,88 

Brļko Distrikt   290,00 

Ukupno bruto distr. potroġnja  10.643,87 

Tabela 5.3. Direktni kupci i ukupna potroġnja 

(GWh) UKUPNO 

Aluminij Mostar 35,04 

Ģeljeznica FBiH (EP HZ HB) 4,68 

Arcelor Mittal  416,35 

Cementara Kakanj 72,89 

KTK Visoko 0,13 

FL Wind 0,37 

Toplana Zenica 26,21 

Prevent CEE 7,41 

Ģeljezara Ilijaġ 21,91 

Ģeljeznice FBiH (EP BiH) 33,32 

FG Biraļ Zvornik 116,05 

Ģeljeznica RS 17,78 

RS Silicon 219,05 

Rudnik Arcelor Mital 25,85 

B.S.I. Jajce 216,05 

Ukupno direktni kupci  1.213,09 

PHE Ļapljina (pumpanje)   0,00 

EP HZ HB  0,00 

EP BiH  0,00 

Potroġnja HE, R i TE  17,43 

ERS  17,43 

Ukupno vlastita potroġnja  17,43 

Ukupno kupci 1.230,52 

 (GWh) UKUPNO 

EP HZ HB  1.442,90 

EP BiH  4.948,09 

ERS  3.980,31 

Brļko Distrikt 290,00 

Direktni kupci  1.213,09 

Ukupna potroġnja u BiH  11.874,39 
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Podaci iz prethodnih tabela su preuzeti iz Bilansa elektriļne energije na mreģi prenosa za     

2023. godinu [4], koji NOSBiH izraĽuje na osnovu bilansa potroġnje i proizvodnje elektriļne 

energije elektroprivreda u BiH i Brļko Distrikta. Ukupne bilansne vrijednosti su date u sljedeĺoj 

tabeli.    

Tabela 5.4. Bilans elektriļne energije za 2023. (GWh) 

1.  Bruto distributivna potroġnja  10.643,87 

2.  Vlastita potroġnja elektrana 17,43 

3.  Direktni kupci 1.213,09 

4.  Proizvodnja na mreģi prenosa 14.921,20 

5.  Preuzimanje iz susjednih EES na distributivnom nivou 14,40 

6.  Proizvodnja DHE, MHE i ITE 921,24 

7.  Gubici prenosa  340,00 

8.  Isporuka sa mreģe prenosa 10.886,78 

9.  Ukupna potroġnja u BiH 11.874,39 

10. Ukupna proizvodnja u BiH  15.858,96 

Bilans BiH (10.+5.-9.-7.)   3.658,97 
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6. 02/'./:! 0/42/£.*% ςπ24.-2033. GODINA 

6.1 Statistiļki podaci relevantni za planiranje potroġnje 

Zvaniļni nosioci statistiļkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini su: Agencija za statistiku Bosne 

i Hercegovine, Zavod za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine, Republiļki zavod za 

statistiku Republike Srpske i Statistiļki biro Distrikta Brļko, koji je prema Zakonu o statistici 

BiH ispostava Agencije za statistiku BiH. 

U tabeli 6.1. je dat pregled potroġnje elektriļne energije na prenosnoj mreģi i dostupnih 

podataka o osnovnim indikatorima za Bosnu i Hercegovinu, za period 2011.-2022. godina,  

prema podacima zvaniļnih statistiļkih organizacija (www.bhas.ba).  

Tabela 6.1.- Pregled potroġnje elektriļne energije i osnovnih indikatora za Bosnu i Hercegovinu 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Procjena 

ukupnog 

prisutnog 

stanovn.hilj. 

3.538 3.535 3.531 3.526 3.518 3.511 3.504 3.496 3.491 3.475 3.453 - 

BDP u mil. 

KM1 

25.231 

 

26.223 

 

26.779 27.359 28.589 29.904 31.376 33.942 35.785 34.727 39.107 

 

- 

BDP/stan. u 

KM 
7.414 7.418 7.584 7.759 8.127 8.517 8.954 9.566 10.110 9.853 11.326 - 

BDP/stan. 

(EUR2) 
3.791 3.793 3.878 3.967 4.155 4.355 4.578 4.891 5.169 5.038 5.791 - 

Porast BDP 

(%)3 
-0,53 3,93 2,12 2,17 4,48 4,60 4,92 6,59 5,4 -2,96 12,6 - 

Potroġnja 

el.energije 

GWh4 

11.880 11.853 11.732 11.379 11.719 12.015 12.540 12.330 11.439 10.578 11.232 11.147 

Porast 

potroġnje 

(%) 

3,6 -0,2 -1,02 -3,00 2,99 2,53 4,4 -1,67 -7,23 -7,53 6,18 -0,7 

1Agencija za statistiku BiH ï ĂBosna i Hercegovina u brojevimañ, 31.12. 2021 godine, ĂEkonomske statistikeñ, 30.12. 2022. BDP po tekuĺim 
cijenama za godine 2018-2022 
2obraļunato po prosjeļnom godiġnjem kursu eura CB BiH 
3prikazan je nominalni rast BDP-a,  za realni rast treba uzeti u obzir faktor deflacije  
4Potroġnja elektriļne energije na mreģi prenosa, uraļunat pumpni rad (podaci NOSBiH)   

Treba naglasiti da je prema popisu stanovniġtva iz 1991. godine, na podruļju Bosne i 

Hercegovine registrovano 4.377.033 stanovnika. TakoĽe, prema popisu iz 2013. godine 

registrovano je 3.531.159 stanovnika. Podaci koji su dati u tabeli 6.1. za period 2010-2021. 

predstavljaju procjenu broja stanovnika koje su izvrġile statistiļke organizacije.  

Struktura finalne potroġnje elektriļne energije u Bosni i Hercegovini u periodu 2014.-2021. 

godine koju objavljuje Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u svojim saopġtenjima 

ĂStatistika energijeñ je data u tabeli 6.2.  Iznos finalne potroġnje je neġto manji (cca 10%) od 

egzaktnih podataka o potroġnji elektriļne energije na prenosnoj mreģi koje publikuje NOSBiH 

jer nisu uraļunati gubici na distributivnoj mreģi, meĽutim ovi izvjeġtaji su znaļajni jer ukazuju 

na procentualnu strukturu potroġaļa. 
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Finalna potroġnja elektriļne energije predstavlja finalnu potroġnju energije u industriji, 

graĽevinarstvu, saobraĺaju, poljoprivredi, domaĺinstvima i ostalim sektorima.  

U finalnoj potroġnji elektriļne energije u 2021. godini domaĺinstva uļestvuju sa 45,5%, 

industrija sa 28,1%, a ostali potroġaļi ukljuļujuĺi graĽevinarstvo, saobraĺaj i poljoprivredu 

uļestvuju sa 26,4%. 

Najveĺe uļeġĺe u potroġnji elektriļne energije u 2021. godini u industrijskom sektoru ima 

industrija ģeljeza i ļelika sa 30%, dok prerada hrane, piĺa i duhana uļestvuje sa 10,9%.  

Tabela 6.2.ï Struktura finalne potroġnje elektriļne energije u Bosni i Hercegovini u periodu 2015.-

2021. godina (Izvor: Agencija za statistiku BiH) 

GWh 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Industrija ģeljeza i ļelika 

Hemijska (uklj. i 

petrohemijsku) 

Metali bez ģeljeza 

Nemetalni mineralni 

proizvodi 

Transportna oprema 

Maġine 

Rudarstvo i kamenolomi 

Prerada hrane, piĺa i 

duhana 

Celuloza, papir i 

ġtampanje 

Drvo i drveni proizvodi 

Tekstil i koģa 

Nespecificirano 

(industrija) 

773 

118 

 

1.712 

164 

 

45 

201 

87 

228 

 

202 

 

168 

115 

118 

813 

127 

 

1.667 

158 

 

50 

228 

93 

255 

 

189 

 

177 

101 

156 

820 

136 

 

1.728 

168 

 

53 

290 

92 

264 

 

229 

 

179 

174 

148 

819 

140 

 

1.784 

122 

 

75 

276 

75 

266 

 

221 

 

189 

187 

150 

847 

152 

 

974 

148 

 

37 

282 

102 

326 

 

212 

 

218 

134 

185 

592 

147 

 

218 

143 

 

35 

225 

94 

349 

 

212 

 

217 

113 

182 

592 

147 

 

218 

143 

 

35 

225 

94 

349 

 

212 

 

217 

113 

182 

Industrija ukupno  3.849 4.014 4.281 4.304 3.617 2.526 3.031 

Industrija (%)  36,4% 36,2% 37,6% 37,6% 32,9% 25,4% 28,1% 

Saobraĺaj 80 73 76 59 59 59 55 

Saobraĺaj (%) 0,8% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 

Domaĺinstva 4.605 4.733 4.756 4.685 4.726 4.795 4.912 

Domaĺinstva (%) 43,5% 42,7% 41,7% 40,9% 43% 48,3% 45,5% 

GraĽevinarstvo 61 65 63 63 73 76 78 

Poljoprivreda 53 67 48 62 59 59 61 

Ostali potroġaļi 1.939 2.136 2.174 2.283 2.459 2.422 2.655 

Ostala potroġnja 

ukupno 
2.133 2.341 2.285 2.467 2.650 2.616 2.794 

Ostala potroġnja 

ukupno (%) 
20,1% 21,1% 20,0% 21,5% 24,1% 26,3% 25,9% 

FINALNA 

POTROĠNJA 
10.587 11.088 11.398 11.456 10.993 9.936 10.792 
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6.2 Prognoziranje potroġnje elektriļne energije na bazi korelacije sa bruto druġtvenim 

proizvodom 

Teoretski model prognoziranja potroġnje elektriļne energije, na bazi korelacije sa bruto 

druġtvenim proizvodom, se bazira na linearnoj funkcionalnoj povezanosti izmeĽu potroġnje 

elektriļne energije i BDP-a. To znaļi da je za odreĽeni nivo BDP, potrebno utroġiti i adekvatnu 

koliļinu elektriļne energije. 

Prema istraģivanjima, postoji visok stepen korelacije izmeĽu promjena bruto druġtvenog 

proizvoda i promjena u potroġnji elektriļne energije. Konstatovana je pozitivna korelacija, tj. 

porast druġtvenog proizvoda dovodi do porasta potroġnje elektriļne energije sa vrlo visokim 

stepenom korelacije (izmeĽu 0,95 i 0,99). Ovu tezu potvrĽuje i vrlo visok stepen elastiļnosti 

izmeĽu stope rasta bruto druġtvenog proizvoda i stope rasta potroġnje elektriļne energije. 

Koeficijent elastiļnosti se obiļno kreĺe od 0,85 do 0,95, ġto znaļi da promjena bruto druġtvenog 

proizvoda od 1% izaziva promjene u potroġnji od 0,85% -0,95%. 

Na slici 6.1. je prikazan uporedni dijagram kretanja BDP (mil.KM) i potroġnje (GWh) u Bosni 

i Hercegovini za period 2001.-2021. (2022). godina. Kretanje BDP-a je u zadnjih 20 godina 

uglavnom pratilo kretanja u potroġnji elektriļne energije, osim u periodima 2012- 2014 i 2018 

-2019. godina, gdje je zabiljeģen porast BDP-a, uz istovremeni pad potroġnje elektriļne 

energije. 

Ovakva kretanja se direktno odraģavaju i na koeficijent elastiļnosti koji je za 2005., 2006., 

2007., 2008. i 2009. godinu iznosio 0,62; 0,54; 0,48; 0,44; 0,44, dok je u 2010., 2011., i 2012. 

godini iznosio 0,45; 0,47 i  0,45, a u 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.,  2020., 

2021. godini 0,44; 0,42; 0,41; 0,40; 0,40; 0,37; 0,32; 0,31; 0,29. Proraļunati srednji koeficijent 

elastiļnosti za period 2005.-2021. godina iznosi 0,42. 

 

 

Slika 6.1. - Bruto druġtveni proizvod i potroġnja elektriļne energije u BiH  

U toku 2020. godine je doġlo do znaļajnih promjena na globalnom nivou usljed pandemije 

COVID - 19, koje su imale znaļajne posljedice i po BiH i to je godina u kojoj je doġlo do pada 
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BDP-a (cca -3%), kao i potroġnje (-7,5%). Potrebno je napomenuti da je na pad potroġnje u toj 

godini najveĺi uticaj, osim pandemije korona virusa, imao izlazak iz pogona dosadaġnjeg 

najveĺeg potroġaļa na prenosnoj mreģi (Aluminij d.d. Mostar). U 2022. godini procjenjeni 

realni porast BDP-a u Bosni i Hercegovini je 4,0%, prema prognozama Svjetske banke [Global 

Economic Prospects, January 2023., www.worldbank.org]. Prognozirani rast u 2023. godini je 

2,5%, a u 2024. godini 3%, ġto za naredni period daje prosjeļan realni rast BDP-a u iznosu 

2,75%. 

Uz ovaj pretpostavljeni rast BDP od 2,75% i prethodno proraļunati srednji koeficijent 

elastiļnosti 0,42 dobijemo poraste potroġnje elektriļne energije od cca 1,2% za period 2024-

2033. godina. 

U tabeli 6.3 je data procjena porasta BDP-a, i potroġnje elektriļne energije u Bosni i 

Hercegovini za period 2024.-2033. godina. 

 

Tabela 6.3.- Prognoza potroġnje elektriļne energije u BiH na bazi korelacije sa BDP-om 

 

 

Kod prognoziranja potroġnje elektriļne energije na osnovu korelacije sa bruto druġtvenim 

proizvodom u BiH ima dosta nepoznanica, radi nepoznavanja taļnijih podataka o kretanju BDP 

u narednom periodu, ali se gore navedene procjene mogu u kombinaciji sa drugim metodama 

koristiti za odreĽivanje okvirnog porasta potroġnje. 

6.3 Planovi potroġnje korisnika prenosne mreģe 

Kao ġto je veĺ u Uvodu navedeno, NOSBiH je blagovremeno pripremio sve potrebne elemente 

kako bi korisnicima prenosne mreģe omoguĺio pravovremeno informisanje o njihovim 

obavezama u dostavljanju planskih podataka u skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog 

operatora prenosnog sistema u BiH i Mreģnim kodeksom. 

6.3.1 Plan potroġnje direktno prikljuļenih kupaca  

U tabeli 6.4. su prikazani dostavljeni podaci o potroġnji korisnika koji su direktno prikljuļeni 

na prenosnu mreģu, a u tabeli 6.5. maksimalne snage na prenosnoj mreģi za period  2024.-2033. 

godina. Podatke su do utvrĽenog roka dostavili "Metalleghe Silicon" d.o.o. Mrkonjiĺ Grad PJ 

broj 1 Jajce i ĂMetalleghe Siliconñ d.o.o. Mrkonjiĺ Grad. TakoĽe, Elektroprivreda BiH je 

dostavila podatke za kvalifikovane kupce: Arcelor Mittal, Ģeljeznice Federacije BiH, Ģeljezara 

Godina 
Procjenjeni realni 

porast BDP-a 

Porast potroġnje 

elektriļne energije 

2024 2,75% 1,2% 

2025 2,75% 1,2% 

2026 2,75% 1,2% 

2027 2,75% 1,2% 

2028 2,75% 1,2% 

2029 2,75% 1,2% 

2030 2,75% 1,2% 

2031 2,75% 1,2% 

2032 2,75% 1,2% 

2032 2,75% 1,2% 

http://www.worldbank.org/
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Ilijaġ, Cementara Kakanj, KTK Visoko i Prevent CEE, kao i potroġaļe Toplana Zenica i FL 

Wind [5].  Za ostale direktno prikljuļene kupce kod Plana potroġnje elektriļne energije koriġteni 

su podaci prema Bilansu za 2023. godinu, dok su za maksimalnu snagu prikazani podaci 

dostavljeni u prethodnim Indikativnim planovima. Prema podacima iz tabele 6.4 za veĺinu 

direktno prikljuļenih kupaca predviĽena je konstantna potroġnja tokom posmatranog 

desetogodiġnjeg perioda, kao i konstantna maksimalna snaga (tabela 6.5). 

Detaljne prijave u skladu sa metodologijom koje su dostavili navedeni korisnici nalaze se u bazi 

podataka NOSBiH.  

 Tabela 6.4. Plan potroġnje direktno prikljuļenih kupaca (GWh) za  period 2024.-2033. godina 

Korisnik  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

"Metalleghe Silicon" 

d.o.o. Mrkonjiĺ Grad 

PJ broj 1 Jajce 

227,76 227,76 227,76 227,76 228,38 227,76 227,76 227,76 228,38 227,76 

Metalleghe Silicon 

d.o.o. Mrkonjiĺ Grad 

169,5 223,5 223,5 223,5 223,5 223,5 223,5 223,5 223,5 223,5 

Cementara Kakanj  74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 

Arcelor Mittal  430,59 430,59 430,59 430,59 430,59 430,59 430,59 430,59 430,59 430,59 

Toplana Zenica 

d.o.o. 
25,28 25,28 25,28 25,28 25,28 25,28 25,28 25,28 25,28 25,28 

Ģeljezara Ilijaġ  20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 

KTK Visoko 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Prevent CEE 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 

Ģeljeznice FBiH (EP 

BiH) 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 

FL Wind 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Ģeljeznice RS  17,78 17,78 17,78 17,78 17,78 17,78 17,78 17,78 17,78 17,78 

FG Biraļ Zvornik  116,05 116,05 116,05 116,05 116,05 116,05 116,05 116,05 116,05 116,05 

Rudnik Arcelor 

Mital 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 

Aluminij Mostar 35,04 35,04 35,04 35,04 35,04 35,04 35,04 35,04 35,04 35,04 

Ģeljeznice FBiH (EP 

HZ HB) 
4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 
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Tabela 6.5.- Maksimalne snage (MW) na prenosnoj mreģi za  period 2024.-2033.godina-bazni scenario 

Korisnik  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

"Metalleghe Silicon" 

d.o.o. Mrkonjiĺ Grad 

PJ broj 1 Jajce 

27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 

Metalleghe Silicon 

d.o.o. Mrkonjiĺ Grad 
27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

Cementara Kakanj 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Arcelor Mittal 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Toplana Zenica d.o.o. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Ģeljezara Ilijaġ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

KTK Visoko 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Prevent CEE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ģeljeznice FBiH (EP 

BiH) 
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

FL Wind 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ģeljeznice RS 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

FG Biraļ Zvornik 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Rudnik Arcelor Mital Nisu dostavljeni podaci 

Aluminij Mostar Nisu dostavljeni podaci 

Ģeljeznice F BiH (EP 

HZ HB) 
Nisu dostavljeni podaci 

 

6.3.2 Bruto distributivna potroġnja ï planovi elektroprivrednih preduzeĺa  

Podatke o planiranoj bruto distributivnoj potroġnji TS 110/x kV od elektroprivrednih 

(distributivnih) preduzeĺa u Bosni i Hercegovini su u predviĽenom terminu dostavile JP EP 

BiH [5], MH ERS [6] i JP EP HZ HB [7]. Za JP Komunalno Brļko su koriġteni podaci iz 

prethodnog  Indikativnog plana. 

JP EP BiH je za Indikativni plan dostavila podatke o potroġnji i procentima porasta za 

TS 110/x kV u periodu 2024.-2033. godina, na osnovu kojih je poraļunat prosjeļni rast za bazni 

scenario pribliģno 1,7%, za optimistiļki (viġi) scenario pribliģno 2,1%, a za pesimistiļki 

scenario pribliģno 1,4%. Za svaku TS 110/x kV je dostavljena i procjena strukture potroġnje u 

istom periodu, proizvodnja elektriļne energije iz obnovljivih izvora, kao i maksimalne i 

minimalne snage na mreģi prenosa.  

 JP EP HZ HB je za Indikativni plan dostavila podatke u kojima je za svaku prijenosnu 

trafostanicu 110/x kVï bazni scenarij za razdoblje od 2024. ï 2033. godine prognozirana 

ukupna potroġnja na osnovi ostvarene preuzete elektriļne energije za 2021. godinu uz godiġnju 

stopu rasta od 1%. Stopa rasta ï viġi scenario iznosi 2%, i ona je zadrģana iz ranijih prognoza 

potroġnje JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar za potrebe izrade Indikativnog plana razvoja 

proizvodnje. Stopa rasta ï niģi scenario iznosi 0,5%, i ona je takoĽe zadrģana iz ranijih prognoza 

potroġnje JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.  

 MH ERS je dostavila podatke o predviĽenom rastu potroġnje postojeĺih TS 110/x kV [8] 

i strukturi potroġnje za elektrodistribucije: ZP Elektrokrajina, ZP Elektro Doboj, ZEDP Elektro 

Bijeljina, ZP Elektrodistribucija Pale, ZP Elektro Hercegovina, i novoplaniranih 

transformatorskih stanica 110/x kV ZP Elektrokrajina. Prognoze rasta su razliļite, zavisno od 

elektrodistributivnog preduzeĺa: ZP Elektrokrajina ï bazni scenario 2,5%, viġi scenario 3,5%, 
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niģi scenario  1,5%, ZP Elektro Doboj- bazni scenario 3%, viġi scenario 3,5%, niģi scenario 

2,5%, ZEDP Elektro Bijeljina- bazni scenario 2%, viġi scenario 3%, niģi scenario 1%, ZP 

Elektrodistribucija Pale- bazni scenario oko 1%, viġi scenario 1,8%, niģi scenario 0,6%, 

ZP Elektro Hercegovina- bazni scenario 1,5%, viġi scenario 2%, niģi scenario 0,5%. Na osnovu 

prosjeļnih porasta za pojedine elektrodistribucije procijenjen je prosjeļni porast na nivou MH 

ERS: za bazni scenario prosjeļni godiġnji rast od pribliģno 2%, za viġi scenario pribliģno 2,8%, 

za i niģi scenario 1,2%. 

Za Javno preduzeĺe ''Komunalno Brļko'' d.o.o. ï Brļko Distrikt koriġteni su podaci iz 

prethodnih indikativnih planova. Prosjeļna stopa rasta za bazni scenario iznosi 1,5%. 

PredviĽena stopa rasta potroġnje u viġem scenariju je 2,25%, dok je u niģem scenariju predviĽen 

porast od 1%.  

U tabeli 6.6. je data prognoza distributivne potroġnje po elektroprivrednim 

kompanijama. Prognoza je uraĽena na osnovu Bilansa elektriļne energije za 2023. godinu, i 

prosjeļnih procenata porasta za bazni, viġi i niģi scenario, koje su dale elektroprivredne 

kompanije. 

Na osnovu ovih podataka moģe se zakljuļiti da ĺe distributivna potroġnja u narednom planskom 

periodu imati prosjeļan rast od oko 1,7% u baznom scenariju, 2,4% u viġem scenariju i 1,2% u 

niģem scenariju. 

U Indikativnom planu nije razmatrana opravdanost izgradnje novih transformatorskih 

stanica 110/x kV, koje su elektroprivredne kompanije predloģile u svojim planovima 

razvoja i ove TS nisu predmet Indikativnog plana razvoja proizvodnje.  

Elektroprenos BiH ĺe u skladu sa svojim pravima i obavezama, u  Dugoroļnim planovima 

razvoja prenosne mreģe razmatrati izgradnju novih transformatorskih stanica 110/x kV i naļin 

njihovog prikljuļivanja na prenosnu mreģu. 

Tabela 6.6. Plan bruto distributivne potroġnje u BiH (GWh) 

Korisnik  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

EP HZ HB (b.s.) 1.457,3 1.471,9 1.486,6 1.501,5 1.516,5 1.531,7 1.547,0 1.562,5 1.578,1 1.593,9 

EP HZ HB (v.s.) 1.451,4 1.480,4 1.510,0 1.540,2 1.571,0 1.602,4 1.634,5 1.667,2 1.700,5 1.734,5 

EP HZ HB (n.s.) 1.430,0 1.437,2 1.444,4 1.451,6 1.458,8 1.466,1 1.473,5 1.480,8 1.488,2 1.495,7 

ERS (b.s.) 4.042,1 4.123,0 4.205,4 4.289,5 4.375,3 4.462,8 4.552,1 4.643,1 4.736,0 4.830,7 

ERS (v.s.) 4.073,8 4.187,9 4.305,2 4.425,7 4.549,6 4.677,0 4.808,0 4.942,6 5.081,0 5.223,3 

ERS (n.s.)  4.010,4 4.058,6 4.107,3 4.156,5 4.206,4 4.256,9 4.308,0 4.359,7 4.412,0 4.464,9 

EP BiH (b.s.) 5.033,0 5.118,6 5.205,6 5.294,1 5.384,1 5.475,6 5.568,7 5.663,4 5.759,7 5.857,6 

EP BiH (v.s.) 5.052,8 5.158,9 5.267,3 5.377,9 5.490,8 5.606,1 5.723,9 5.844,1 5.966,8 6.092,1 

EP BiH (n.s.) 5.018,2 5.088,4 5.159,7 5.231,9 5.305,2 5.379,4 5.454,7 5.531,1 5.608,5 5.687,1 

JP ''K. Brļko'' doo (b.s.) 294,4 298,8 303,2 307,8 312,4 317,1 321,9 326,7 331,6 336,6 

JP ''K. Brļko'' doo (v.s.) 296,5 303,2 310,0 317,0 324,1 331,4 338,9 346,5 354,3 362,3 

JP ''K. Brļko'' doo (n.s.) 292,9 295,8 298,8 301,8 304,8 307,8 310,9 314,0 317,2 320,3 

Ukupno 

  

  

bazni scenario  10.826,8 11.012,2 11.200,9 11.392,9 11.588,4 11.787,2 11.989,7 12.195,7 12.405,3 12.618,7 

viġi scenario 10.874,6 11.130,4 11.392,5 11.660,8 11.935,6 12.217,0 12.505,2 12.800,3 13.102,6 13.412,1 

niģi scenario 10.751,5 10.880,0 11.010,1 11.141,8 11.275,2 11.410,3 11.547,1 11.685,6 11.825,9 11.968,0 
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6.3.3 Prognoza potroġnje na prenosnoj mreģi BiH na bazi podataka dostavljenih od 

Korisnika prenosne mreģe 

Za ovaj Indikativni plan podatke o potroġnji su dostavili JP Elektroprivreda BiH, MH 

Elektroprivreda RS, JP EP HZ HB, kao i dva direktna potroġaļa. Na osnovu ovih podataka, kao 

i podataka iz prethodnih Indikativnih planova i Bilansa za 2023. godinu je  uraĽena prognoza 

potroġnje na prenosnoj mreģi za period 2024.-2033. godina (Tabela 6.7).  

Prognoza distributivne potroġnje je preuzeta iz tabele 6.6. Ġto se tiļe direktnih potroġaļa 

koriġtena je prognoza potroġnje prema tabeli 6.4. gdje je potroġnja ista u sva tri scenarija 

(dostavljeni podaci za potroġaļe: Arcelor Mittal, Ģeljeznice Federacije BiH, Ģeljezara Ilijaġ, 

Cementara Kakanj, KTK Visoko i Prevent CEE, "Metalleghe Silicon" d.o.o. Mrkonjiĺ Grad PJ 

broj 1 Jajce i ĂMetalleghe Siliconñ d.o.o. Mrkonjiĺ Grad, dok su ostali direktni potroġaļi 

razmatrani sa potroġnjom prema Bilansu za 2023. godinu). Rezultati za tri scenarija prognoze 

potroġnje su dati u tabeli 6.7. 

Tabela 6.7.- Prognoza potroġnje el.en. na prenosnoj mreģi BiH u GWh za period 2024.-2033. na bazi 

podataka dostavljenih od Korisnika prenosne mreģe 

Korisnik  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Distributivna 

potroġnja u BiH 

 (b.s.) 

10.826,8 11.012,2 11.200,9 11.392,9 11.588,4 11.787,2 11.989,7 12.195,7 12.405,3 12.618,7 

Direktni potroġaļi 

(b.s.) 

957,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 

Ukupna potroġnja 

BiH (b.s.) 

11.784,8 12.024,2 12.212,8 12.404,8 12.600,3 12.799,2 13.001,6 13.207,6 13.417,2 13.630,6 

bazni scenario  (%)  2,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Distributivna 

potroġnja u BiH 

(v.s.) 

10.874,6 11.130,4 11.392,5 11.660,8 11.935,6 12.217,0 12.505,2 12.800,3 13.102,6 13.412,1 

Direktni potroġaļi  

(v.s.) 

957,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 

Ukupna potroġnja 

BiH (v.s.) 

11.832,5 12.142,3 12.404,4 12.672,7 12.947,5 13.228,9 13.517,1 13.812,2 14.114,5 14.424,0 

viġi scenario (%)  2,6 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Distributivna 

potroġnja u BiH 

(n.s.) 

10.751,5 10.880,0 11.010,1 11.141,8 11.275,2 11.410,3 11.547,1 11.685,6 11.825,9 11.968,0 

Direktni potroġaļi  

(n.s.) 

957,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 1.011,91 

Ukupna potroġnja 

BiH (n.s.) 

11.709,4 11.891,9 12.022,0 12.153,7 12.287,1 12.422,2 12.559,0 12.697,6 12.837,9 12.979,9 

niģi scenario (%)  1,6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Prosjeļan porast ukupne potroġnje na prenosnoj mreģi BiH za period 2024-2033., na osnovu 

podataka dostavljenih od Korisnika prenosne mreģe je u baznom scenariju je 1,6%, viġem 

scenariju 2,2% , i niģem scenariju je 1,1%, ġto je pribliģno procentima u prethodnim 

Indikativnim planovima. 
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6.4 Prognoza potroġnje elektriļne energije na prenosnoj mreģi BiH  

Prema Mreģnom kodeksu, taļka 4.1(5): ĂIndikativni plan razvoja proizvodnje sadrģi tri 

scenarija rasta potroġnje u narednih 10 godina (niģi, bazni i viġi) na bazi informacija o 

oļekivanom razvoju potroġnje elektriļne energije koje su dostavili ODS i Korisnici i vlastitih 

analiza.ñ  

Prognoza potroġnje elektriļne energije koja se bazira na predviĽenom porastu BDP je data u 

poglavlju 6.2, a prosjeļan godiġnji porast iznosi 1,2%. 

U poglavlju 6.3 je prezentovana prognoza potroġnje na bazi podataka koje su dostavili Korisnici 

prenosne mreģe (Tabela 6.7.), a prosjeļan porast ukupne potroġnje na prenosnoj mreģi BiH za 

period 2024.-2033.godina  u baznom scenariju je 1,1%, viġem scenariju 2,2%  i niģem scenariju 

1,1%. 

UraĽena je i vlastita analiza, na osnovu istorijskih podataka ostvarenja potroġnje u periodu 

2001.-2022. godina. Ekstrapolacijom preko karakteristiļne funkcije potroġnje (kriva potencije 

ili stepena kriva) za razmatrani period dobije se jednaļina krive koja opisuje potroġnju u obliku:  

ώ ωρτσȟςϽὼȟ  

Nakon uvrġtavanja ovih vrijednosti u planski period 2023.-2033.godina dobije se prosjeļni 

porast potroġnje u iznosu od 1,02%. Ovaj procenat porasta je koriġten za bazni (realistiļni) 

scenario prognoze potroġnje. 

Procenat porasta za niģi (pesimistiļni) scenario potroġnje je preuzet iz Indikativnog plana 

2023.-2032.godina i on iznosi 0,4%. 

Viġi (optimistiļni) scenario je uraĽen usrednjavanjem vrijednosti dobijenih prognozom preko 

BDP-a (1,2%) i prosjeļnog porasta za viġi scenario prema podacima dostavljenim od Korisnika 

(2,2%), pa se dobije prosjeļni godiġnji porast od 1,7%. 

Na taj naļin dobiju se tri scenarija: 

- Pesimistiļni scenario ï niģi scenario (prosjeļni godiġnji porast 0,4%) 

- Realistiļni scenario ï bazni scenario (prosjeļni godiġnji porast 0,94%) 

- Optimistiļni scenario ï viġi scenario (prosjeļni godiġnji porast 1,7%) 

Prognozirane vrijednosti potroġnje na prenosnoj mreģi BiH za period 2024.-2033. godina za 

gore opisana tri scenarija i ostvarena potroġnja u periodu 2001.-2022. godina su dati u Tabeli 

6.8. (na ovu potroġnju treba dodati joġ gubitke prenosa). Potrebno je napomenuti da se 

ostvarenja potroġnje razlikuju od potroġnje u Tabeli 6.1 za vrijednost potroġnje PHE Ļapljina.  

Kao poļetna vrijednost prognoze uzeto je ostvarenje iz 2022. godine, u kom je ostvaren 

neznatan rast potroġnje u odnosu na 2021. godinu u iznosu 0,22%.  
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Tabela 6.8. Prognoza potroġnje elektriļne energije na prenosnoj mreģi BiH 

za tri scenarija za period 2023. ï 2033. godina  

Godina 
Realistiļni scenario Pesimistiļni scenario Optimistiļki scenario 

(GWh) Porast (%) (GWh) Porast (%) (GWh) Porast (%) 

2001 9.185 3,49%         

2002 9.147 -0,41%         

2003 9.734 6,42%         

2004 10.141 4,18%         

2005 10.663 5,14%         

2006 10.797 1,26%         

2007 10.871 0,69%         

2008 11.338 4,30%         

2009 10.787 -4,86%         

2010 11.469 6,32%         

2011 11.880 3,58%         

2012 11.853 -0,23%         

2013 11.732 -1,02%         

2014 11.346 -3,29%  
 

 
 

2015 11.719 3,29%  
 

  

2016 12.015 2,53% 
 

 
 

 

2017 12.274 2,16%  
   

2018 12.193 -0,66%  
 

 
 

2019 11.342 -6,98% 
  

 
 

2020 10.465 -7,73% 
  

  

2021 11.088 5,95%     

2022 11.112 0,22% 11.112 
 

11.112 
 

2023 11.216 0,94% 11.156 0,40% 11.301 1,7% 

2024 11.322 0,94% 11.201 0,40% 11.493 1,7% 

2025 11.428 0,94% 11.246 0,40% 11.688 1,7% 

2026 11.536 0,94% 11.291 0,40% 11.887 1,7% 

2027 11.644 0,94% 11.336 0,40% 12.089 1,7% 

2028 11.754 0,94% 11.381 0,40% 12.295 1,7% 

2029 11.864 0,94% 11.427 0,40% 12.504 1,7% 

2030 11.976 0,94% 11.473 0,40% 12.716 1,7% 

2031 12.088 0,94% 11.518 0,40% 12.932 1,7% 

2032 12.202 0,94% 11.565 0,40% 13.152 1,7% 

2033 12.317 0,94% 11.611 0,40% 13.376 1,7% 

Prognoza potroġnje na prenosnoj mreģi BiH za period 2024.-2033. godina, za tri scenarija,  i 

ostvarenje potroġnje u periodu 2004.-2022. godina su dati na slici 6.2.  
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Slika 6.2. Prognoza potroġnje na prenosnoj mreģi BiH za period 2024.-2033. i ostvarenje 

potroġnje u periodu 2004.-2022.godina 

Prosjeļni procenti porasta potroġnje u svim scenarijima za bazni i viġi scenario su neġto niģi od 

procenata u prethodnom Indikativnom planu (IPRP 2023-2032), dok su za niģi scenario ostali 

isti. Poļetna (bazna) godina je 2022. u kojoj je doġlo do neznatnog rasta potroġnje u odnosu na 

prethodnu godinu (0,22%). Prognozirana vrijednost potroġnje u 2023. godini, u sva tri scenarija 

je manja od vrijednosti predviĽene Bilansom za 2023. godinu. Bilans za 2023. godinu je uraĽen 

na osnovu podataka koje su dostavili korisnici (elektroprivredne kompanije i direktni 

potroġaļi).  

Uzimajuĺi u obzir gore navedeno, moģemo zakljuļiti da su trendovi u kretanju potroġnje u 

skladu sa ciljevima za postizanje energetske efikasnosti, jer su prognozirane vrijednosti 

potroġnje znaļajno manje u odnosu na predviĽanja u ranijim IPRP. 

Za planski period 2024.-2033. godina je predviĽeno da na prenosnoj mreģi BiH budu sljedeĺi 

direktni potroġaļi: "Metalleghe Silicon" d.o.o. Mrkonjiĺ Grad PJ broj 1 Jajce, Ģeljeznice FBiH 

(EP BiH), Ģeljeznice FBiH (EP HZHB), Arcelor Mital Zenica, Toplana Zenica d.o.o., Ģeljezara 

Ilijaġ, Cementara Kakanj, Prevent CEE, KTK Visoko, FL Wind, Aluminij Mostar, FG Biraļ 

Zvornik, Ģeljeznice RS, Rudnik Arcelor Mital i "Metalleghe Silicon" d.o.o. Mrkonjiĺ Grad. 
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7. INTEGRACIJA OBNOVLJIVIH IZVORA  

7.1 Integracija vjetroelektrana  i solarnih elektrana 

U skladu sa odjeljkom 4.1. Mreģnog kodeksa bilansiranje novih proizvodnih objekata 

vjetroelektrana i solarnih elektrana se radi na osnovu: 

- vaģeĺih Uslova za prikljuļak na prenosnu mreģu i Izjave korisnika o prihvatanju Uslova, i 

- odgovarajuĺe potvrde nadleģne institucije entiteta da je elektrana unutar maksimalno 

moguĺe snage prihvata sa stanoviġta moguĺnosti regulacije sistema. 

Potrebno je napomenuti da je Odlukom o odobravanju ukidanja maksimalno moguĺe snage 

prihvata iz neupravljivih izvora energije, koju je donijela Drģavna regulatorna komisija za 

elektriļnu energiju (Odluka je objavljena u ĂSluģbenom glasnikuò br.33/22 od 24.05. 

2022.godine) ukinuta maksimalna moguĺa snaga prihvata iz neupravljivih izvora energije u 

elektroenergetski sistem BiH, sa stanoviġta regulacije sistema. Shodno ovoj Odluci, Vlada 

FBiH na sjednici odrģanoj 8.decembra 2022. godine, je donijela Zakljuļak o realizaciji 

projekata izgradnje vjetroelektrana i fotonaponskih elektrana u Federaciji Bosne i 

Hercegovine i statusu njihovog prikljuļenja na prenosnu mreģu, kojim se obustavlja izdavanje 

dokumenta Prethodne saglasnosti za prikljuļak na prenosnu mreģu. Imajuĺi u vidu navedeni 

Zakljuļak Vlade FBiH, Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske, takoĽe prestaje 

sa praksom izdavanje potvrde ļime se doġlo do situacije da je odredba iz stava 2, taļka 4.1.6. 

Mreģnog kodeksa postala neprimjenjiva, ali i dalje vaģeĺa.  

DERK  je u odgovoru na prethodno dostavljenu verziju IPRP na odobrenje, dopisom broj: 05-

28-13-138-3/123 od 30.05.2023. od NOSBiH-a traģio sljedeĺe: Ă...pozivamo vas na analitiļan 

pristup u obradi podataka koje dostavljaju investitori tokom pripreme ovog dokumenta, a u 

cilju utvrĽivanja realne dinamike izgradnje i ulaska u pogon proizvodnih objekata, kao i na 

razmatranje uvoĽenja dodatnih kriterijuma za bilansiranje, u skladu sa ļlanom 4.1.(6) 

Mreģnog kodeksa. Pozivamo vas da na odobrenje dostavite inovirani tekst Indikativnog plana 

koji uvaģava sadrģaj naġeg obraĺanja.ò 

U skladu sa odredbom 4.1.(6) alineja 3. Mreģnog kodeksa, NOSBiH je u ovom Indikativnom 

planu utvrdio dodatne kriterijume za bilansiranje proizvodnih objekata, zasnovane na 

objektivnim, razumnim i realnim ļinjenicama koje ukazuju na izvjesnosti njihove izgradnje, 

odnosno relevantnim dokumentima za izgradnju proizvodnih objekata izdatim u entitetima i 

Brļko Distriktu Bosne i Hercegovine, vodeĺi se pri tome naļelom nediskriminatornosti. 

Navedene kriterijume pored postojeĺih VE koje su u pogonu, ispunjavaju i VE Baljci, VE Oġtrc, 

VE Ivan Sedlo, VE Grebak, VE Ivovik, VE Tuġnica, VE Slovinj, VE Ġiroka Draga i VE Dģeva, 

a od solarnih elektrana SE Bileĺa, SE Trebinje 1, SE Petnjik, SE Eco-Wat, SE Polog 1-8, SE 

Plavo Sunce, SE Astera. U tabeli 7.1. dat je spisak bilansiranih vjetroelektrana i solarnih 

elektrana u BiH.  
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Tabela 7.1. Spisak bilansiranih VE i SE na prenosnoj mreģi u BiH 

Naziv korisnika / 

Objekta 

Instalisana 

snaga 

(MW)  

Naziv korisnika / 

Objekta 

Instalisana snaga 

(MW)  

VJETROELEKTRANE  

JP EP HZHB d.d. Mostar 

/    VE Mesihovina 
50,6 

FL Wind d.o.o. 

Tomislavgrad/  

VE Jelovaļa 

36 

JP EP BiH d.d. /  

VE Podveleģje 
48 

VE Grebak d.o.o. 

Nevesinje / VE Grebak 
66 

Vjetroelektrane d.o.o. 

Glamoļ / VE Slovinj 
138 

Relaks d.o.o. / 

 VE Oġtrc 
29,8 

VE Ivovik d.o.o. / 

VE Ivovik 
84 

F.L.Wind d.o.o. / VE 

Tuġnica 
72,6 

Tomislavgrad ï Kupres 

d.o.o. / VE Baljci 
48 

IMRES d.o.o. Livno / 

VE Ġiroka Draga 
125,4 

Vjetroelektrane d.o.o. 

Glamoļ / VE Dģeva 
46 

Suzlon wind Energy 

BH d.o.o. Sarajevo/VE 

Ivan Sedlo 1 

5 

Suzlon wind Energy BH 

d.o.o. Sarajevo/VE Ivan 

Sedlo 2 

5 

Suzlon wind Energy 

BH d.o.o. Sarajevo/VE 

Ivan Sedlo 3 

5 

Suzlon wind Energy BH 

d.o.o. Sarajevo/VE Ivan 

Sedlo 4 

5 

Suzlon wind Energy 

BH d.o.o. Sarajevo/VE 

Ivan Sedlo 5 

5 

    

    

UKUPNO VE:  769,4 MW  

 

SOLARNE ELEKTRANE  

EFT SE Bileĺa d.o.o. / 

SE Bileĺa 
55 

MH Elektroprivreda 

RS a.d. Trebinje /  

SE Trebinje 1 

61,74 

Astera d.o.o. Posuġje / 

SE Astera 1 ï 5 
25 

ECO-WAT d.o.o. / 

FNE E1-E9, D1-D9, 

A1-A5, B1-B5, C1-C5 

92,4738 

I faza ï 22,9896 

II faza ï 69,4842 

DRIN-ENERGIJA d.o.o. 

/ FNE Petnjik 
30 

Pozitron d.o.o. 

Mostar/FNE Polog 1-8 

Plavo sunce d.o.o. 

Ļitluk / SE Plavo sunce  

7,992 
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UKUPNO SE: 312,206 MW  
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8. BILANSI ENERGIJE I SNAGE .! 02%./3./* -2%¼)  ςπ24. ɀ 2033. 
GODINA 

8.1 Bilansi elektriļne energije i instalisana snaga proizvodnih kapaciteta 

Bilansi elektriļne energije za planski period 2024.ï2033. godina uraĽeni su za tri scenarija 

potroġnje: Ăpesimistiļkiò ï niģi scenario potroġnje, Ărealistiļkiò ï bazni scenario potroġnje i 

Ăoptimistiļkiò ï viġi scenario potroġnje, opisana u poglavlju 6, kao i za dva scenarija 

proizvodnje, bez i sa novim blokom 7 u TE Tuzla.  

U skladu sa poglavljem 7, u ovom Indikativnom planu je bilansiranje vjetroelektrana i solarnih 

elektrana uraĽeno prema odredbama 4.1.(6) Mreģnog kodeksa, ukljuļujuĺi i dodatne kriterije 

za bilansiranje ļija se moguĺnost propisivanja predviĽa odredbom 4.1.(6) alineja 3. Mreģnog 

kodeksa  

Dio proizvodnih objekata koji su bili bilansirani u prethodnim Indikativnim planovima 

(HE Mrsovo, TE Banoviĺi, TE Ugljevik 3, KTG Zenica, HE Vranduk, HE Ustikolina, TE 

Kakanj blok 8, HS Ljuta I faza), a nemaju vaģeĺe Uslove za prikljuļak (prema Registru 

podnijetih zahtjeva korisnika za prikljuļak na prenosnu mreģu naponskog nivoa 110, 220 i 400 

kV na dan 28.02. 2023. godine- www.elektroprenos.ba), nije bilansno uvrġten u ovaj Indikativni 

plan.  

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine [6], JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg 

Bosne [7],  i MH Elektroprivreda Republike Srpske [8] su za  planski period dostavile podatke 

za sve proizvodne kapacitete, ukljuļujuĺi i nove bilansirane. Ġto se tiļe izlaska iz pogona termo 

blokova JP Elektroprivreda BiH je dostavila sljedeĺe podatke:  

¶ Blok 3 TE Tuzla nije na mreģi od 2024. godine. Za ovaj blok postoje planovi da preĽe na 

biomasu od 2030. godine, sa snagom na pragu od 2x35 MW i godiġnjom proizvodnjom 

200 GWh.  

¶ Blok 4 TE Tuzla nije na mreģi u 2027. godini, a zatim je ponovo na mreģi od 2028. godine. 

¶ Blok 5 TE Tuzla nije na mreģi od 2028. godine.  

¶ Blok 5 TE Kakanj nije na mreģi od 2027. godine. Za ovaj blok postoje planovi da preĽe na 

biomasu od 2031. godine, sa snagom na pragu od 75 MW i godiġnjom proizvodnjom 

200 GWh.  

  

Vezano za ulazak u pogon novih blokova, dostavljeni su podaci za blok 7 TE Tuzla, ļija je 

planirana godina ulaska u pogon 2027. godina.  S obzirom da izgradnja ovog bloka nije 

predviĽena nacrtom Energetsko-klimatskog plana BiH do 2030. godine [8], njegova izgradnja 

je razmatrana u dodatnom scenariju. 

U Tabeli 8.1 su dati podaci o proizvodnji postojeĺih hidrolektrana u BiH (ostvarena proizvodnja 

u 2022. godini, i planirana u 2023. godini prema Bilansu za 2023. godinu).  

 

 

 

 

 

http://www.elektroprenos.ba/
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                                             Tabela 8.1.- Podaci o proizvodnji HE (GWh) 

Naziv objekta 

Ostvarena proizvodnja 

u 2022. godini na mreģi 

prenosa 

Planirana proizvodnja 

u 2023. godini na mreģi 

prenosa 

Ļapljina 150 234 

Rama 532 565 

Jablanica 597 665 

Grabovica 223 251 

Salakovac 310 345 

Mostar 195 190 

Jajce I 219 218 

Jajce II 76 82 

Peĺ-Mlini  38 69 

M.Blato 61 128 

Ukupno FBiH 2.401 2.747 

Viġegrad 854 910 

Boļac 209 273 

Trebinje I  300 394 

Dubrovnik G2 576 645 

Dub i Ustipraļa 58 78 

Ukupno RS 1.997 2.300 

UKUPNO BiH  4.398 5.047 

S obzirom na zavisnost proizvodnje HE od hidroloġkih prilika proizvodnja svih HE planirana 

je na bazi prosjeļne hidroloġke godine, odnosno podataka koje su dostavile elektroprivredne 

kompanije (Tabela 8.2.). 

Podaci o planiranoj proizvodnji i snazi novih (bilansiranih) proizvodnih kapaciteta pridruģeni 

su postojeĺim proizvodnim kapacitetima, te poreĽenjem sa tri scenarija potroġnje formiran je 

10-godiġnji bilans energija i snaga na prenosnoj mreģi Bosne i Hercegovine.  

Tabela 8.2.- Tabela Proizvodnja postojeĺih objekata na prenosnoj mreģi BiH za 2024.-2033.godinu 

PROIZVODNJA  

(GWh) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

RAMA 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 

ĻAPLJINA 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

MOSTAR 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 

JAJCE 1 232,9 232,9 232,9 232,9 232,9 232,9 232,9 232,9 232,9 232,9 

JAJCE 2 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

PEĹ-MLINI  82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 

JABLANICA 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 

GRABOVICA 260,5 260,5 260,5 260,5 260,5 260,5 260,5 260,5 260,5 260,5 

SALAKOVAC 356,8 356,8 356,8 356,8 356,8 356,8 356,8 356,8 356,8 356,8 

TREBINJE 1 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 

DUBROVNIK 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 

VIĠEGRAD 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 






























































